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VILLE DE SAINT-NAZAIRE
(Loire-Atlantique)

I.U.T. de Saint-Nazaire
Batiments 5,6, 7, 8 et 9
58, rue Michel Ange

Réaménagement des salles de chimie
AT 044 184 22 0097

ARRETE DU 12 JANVIER 2023

Le Maire de la Ville de Saint-Nazaire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le Code de la Construction et de I'Habitation,
notamment ses articles portant sur la protection contre
les risques d'incendie, de panique, et I'accessibilité des
personnes handicapées dans les établissements
recevant du public ;

Vu le Code Pénal ;
Vu le Code de la Sécurité Intérieure ;

Vu l'arrété ministériel du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du réglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public, pris en
application de [l'article R 123-12 du Code de la
Construction et de I'habitation, modifié et complété par
les textes subséquents ;

Vu l'arrété du 4 juin 1982 modifié portant approbation
de disposition complétant et modifiant le réglement de
sécurité contre les risques d‘incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de type R ;

Vu larrété du 21 avril 1983 modifié portant
approbation de disposition complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public
de type W ;

Vu le décret n°® 95-260 du 8 mars 1995 modifié, relatif
a la Commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité;

Vu l'arrété préfectoral en date du 7 juin 2013 instituant
dans le Département de Loire Atlantique une
Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d'Accessibilité ;

Vu I'arrété préfectoral du 25 juillet 2017 instituant pour

‘la Commune de Saint-Nazaire une Commission

Communale pour la Sécurité contre les risques
d’'incendie et de panique dans les établissements
recevant du pubilic ;

Vu I'arrété préfectoral du 7 mars 2019 instituant pour
la Commune de Saint-Nazaire une Commission
Communale pour |’Accessibilité des personnes
handicapées ;

Vu l'arrété municipal en date du 9 novembre 2022
modifié portant délégation d‘attributions aux adjoints
et aux conseillers municipaux délégués, dans le cadre
et dans la limite des pouvoirs qui leur sont
personnellement conférés, a I'effet de signer en lieu et
place du maire les arrétés municipaux relevant de leur
domaine respectif d’attributions ;



Vu la demande effectuée en date du 19 octobre 2022
par Madame Carine BERNAULT représentant Nantes
Université pour le réaménagement des salles de chimie
dans I'I.U.T. de Saint-Nazaire situé 58, rue Michel Ange
a Saint-Nazaire ;

Considérant les avis favorables de la Commission
Communale de Sécurité émis lors de la séance du 12
janvier 2023 et de la Commission Communale
d’Accessibilité émis lors de la séance du 7 décembre
2022 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des
Services ;

ARRETE:

ARTICLE 1 - L'exécution des travaux d’aménagement décrits dans la demande susvisée est
autorisée,

ARTICLE 2 - Les travaux d’aménagement devront impérativement &tre réalisés conformément aux
avis émis par les Commissions Communales de Sécurité et d'Accessibilité dont les prescriptions sont
reprises en annexe.

ARTICLE 3 - Le présent arrété sera notifié au demandeur. Un exemplaire sera transmis & Monsieur
le Sous-Préfet.

Saint-Nazaire, le 12 janvier 2023

Le Maire,

Pour le Maire

La Conseillére Municipale Déléguée,
p— A

Transmis a M. Le Sous-Préfet le :
Notifié le :
Affiché le :

Voies et délais de recours :

Le présent arrété peut faire I'objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Nantes dans le délai de deux
mois & compter de sa notification. La Jjuridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par
I'application Télérecours citoyens accessible 3 partir du site www.telerecours.fr.



LU.T. de Saint-Nazaire
Batiments 5, 6, 7, 8 et 9
58, rue Michel Ange

Réaménagement des salles de chimie

AT 044 184 22 0097

Ville de SAINT-NAZAIRE

ANNEXE N°1

AVIS DES COMMISSIONS

Vu pour étre annexé a I'arrété municipal
en date du 12 janvier 2023

Le Maire
Pour le Maire
La Conseillére Municipale Déléguée,
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COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE
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PROCES-VERBAL

SAINT-NAZAIRE - I.U.T. de Saint-Nazaire —~ Béatiments 5,6,7,8,9 - 58, rue Michel Ange
Réaménagement des salles de chimie
AT 044 184 22 0097

Aprés examen du rapport d‘étude du SDIS en date du 10 janvier 2023, la Commission Communale
de Sécurité émet & I'unanimité un AVIS FAVORABLE 2 I"exécution de ce projet.

Cet avis est assorti des prescriptions contenues dans ce rapport qui devront étre respectées 3
I'occasion des travaux.

Fait & Saint-Nazaire, le 12 janvier 2023

La Présidente de la Commission Communale
de Sécurité de Saint-Nazaire,




Saint-Nazaire, le i ﬂ JAN. 2023

SAPEURS-POMPIERS
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Groupement Prévention

Bureau Prévention Groupement Ouest
120, Boulevard Jean de Neyman

44600 SAINT-NAZAIRE

Affaire suivie par : Lieutenant Guillaume BUCCO
Secrétariat : Anne-Claire PINOT
Tél. : 02-40-22-74-86

Nos références : N° 2022-008214
Dossier N° E-184-00695 (184.24a)

ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Décret N° 2021-872 du 30 juin 2021 codifié

Commission communale de Saint-Nazaire pour la sécurité
contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP

Séance du 12 janvier 2023

Examen d’une demande d’Autorisation de Travaux
AT-044-184-22-0097

Nom de I'Etablissement  : Campus d'Heinlex - Batiments 5,6,7,8,9 « Administration - Génie Chimique -
Techniques de commercialisation »

Nature des travaux : Réaménagement des salles de chimie
Commune - Adresse : SAINT-NAZAIRE - 58 Rue Michel Ange
Origine : Monsieur le Maire de SAINT-NAZAIRE - Courrier en date du 20 octobre 2022 et
envoi de piece complémentaire en date du 30 novembre 2022
Désignation de l'activité  : Enseignement supérieur et formation continue, bureaux
Demandeur : Mme Carine BERNAULT
Classement
- Type : R-héberg, W - Catégorie : 2°me —I

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique [ Chrono n° 2022-008214 | Page 1/5 ]

ZACL de Gesvrine - 12, rue Araga - BP 4309 - 44243 1a Chapelle sur Erdre
Tel O2 28 09 8100 - Fax D2 28 09 81 01




DOCUMENTS EXAMINES

Piéces écrites

= 1 demande d'autorisation de travaux datée du 19/10/2022, signée par le maitre d’ouvrage
= 1 notice descriptive de sécurité datée du 30/09/2022, cosignée par le maitre d'ouvrage et le maitre

d‘ceuvre

= 1 rapport préalable de I'organisme agréé SOCOTEC daté du 15/09/2022, rédigé et signé par Mr

Franck LECOQ

Piéces graphiques

= 1 jeu de plans (situation, masse, niveaux) daté du 29/09/2022, réalisé par IPH Ingénierie

REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Q Code de la construction et de I'habitation - Articles R.143-1 a R.143-47

QO Reglement de sécurité contre I'incendie du 25 juin 1980 modifié relatif aux établissements recevant

du public et instructions techniques annexées

Q Arrété Ministériel du 4 juin 1982 modifié (dispositions particuliéres applicables aux établissements

du type R)

Q Arrété Ministériel du 21 avril 1983 modifié (dispositions particuliéres applicables aux établissements

du type W)

EFFECTIF DU PUBLIC POUVANT ETRE ADMIS

Références : Article R2 de l'arrété du 4 juin 1982 modifié
Article W2 de l'arrété du 21 avril 1983 modifié
Mode de calcul : déclaration du chef d'établissement

e Effectif maximal par niveau

| _R+2 | R+l | Rez-de-chaussée |
| Etudiants 384 | 575 | 390 ]
Personnels | 11 | 66 .' 71
Total par niveau | 395 | 641 | 461 B

» Effectif global : 1497 personnes

DESCRIPTION

Le projet consiste'a réaménager les salles de chimie du batiment 9 (Génie chimique).
Les travaux concernent plus particuliérement :

la réfection des murs, sols et plafonds

le remplacement de certaines portes

la suppression de certaines portes et le rebouchage de cloisons

le réaménagement des réserves et laboratoires

la rénovation des éclairages et des radiateurs

la mise en place de nouvelles paillasses dont certaines accessibles aux PMR

CONSTRUCTION (CO)

(7 Conception et desserte des batiments
= Distribution par cloisonnement traditionnel
= Accessible sur 8 fagades aux engins de secours
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O Isolement par rapport aux tiers
= Isolé des tiers & plus de 4 métres
= Isolé du batiment 10B « reprographie »

O Résistance au feu des structures
= Structure  : panneaux béton

= Planchers : béton

= Charpente : béton

O Couvertures
= Terrasse béton étanché

3O Facades
= Béton + bardage

O Distribution intérieure et compartimentage
= Cloisonnement traditionnel

(O Locaux a risques particuliers
= Risques importants : stockage de gaz extérieurs

= Risques moyens : archives, rangements, réserves, chaudire production de chaleur (< 70
kW), locaux techniques, stockage de produits dangereux, local
compresseur

O Dégagements

[ Niveaux Batiments | Dégagements |
Rez-de-chaussée 5-8-9 5 sorties totalisant 10 unités de passage
‘ | 6-7 6 sorties totalisant 12 unités de passage

= Trois escaliers encloisonnés de R+2 & rez-de-chaussée (G.Ch. + bloc central)
= Deux escaliers encloisonnés de R+2 & rez-de-chaussée (T.C)

O Solution retenue pour I'évacuation des personnes en situation de handicap
= Evacuation vers les cages d’escaliers (paliers)

DESENFUMAGE ( DF)

3 Désenfumage des escaliers
= Naturel avec exutoire

(3 Désenfumage des circulations horizontales encloisonnées et des halls accessibles au
public
= Meécanique dans les circulations des batiments 5 et 9

CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D’AIR (CH)

O Chauffage a eau chaude, a vapeur et 3 air chaud
= Radiateurs a circulation d'eau chaude alimentés par une chaufferie extérieure < 70 kW (G.Ch)

O Eau chaude sanitaire
= BEC électrique

(7 Traitement d’air et ventilation
= Ventilation de confort (CTA en toiture batiment 9)
= Ventilation mécanique contrblée

O Appareils indépendants de production-émission de chaleur
= Convecteurs électriques dans certains locaux
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INSTALLATIONS AUX GAZ COMBUSTIBLES ET AUX HYDROCARBURES LIQUEFIES (GZ)

0 Conduites, organe de coupure et de détente
= Les conduites de gaz transitent par des gaines ou des locaux & risques courants (aucun dépét)

ECLAIRAGE (EC)

O Généralités
= Eclairage normal et de sécurité
7 Eclairage de sécurité

= Eclairage d’ambiance (Batiment 8: salle de contrdle et Batiment 7 : hall d‘accueil) et
d'évacuation par blocs autonomes

ASCENSEURS — ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTOIRS ROULANTS (AS)

O Ascenseurs
= Deux ascenseurs (rez-de-chaussée a R+2) (T.C. et G.Ch.)
= Un ascenseur (rez-de-chaussée & R+1) (bloc central - Batiment 8)

MOYENS DE SECOURS CONTRE L’INCENDIE (MS)

O Moyens d’extinction
= Poteau d'incendie n°® 772, rue Michel Ange (débit = 60 m3/heure ; pression = 4,4 bars -
attestation du 06/04/2022)
= Poteau d'incendie n°® 698, rue Michel Ange (débit = 60 m3/heure ; pression = 4 bars -
attestation du 06/04/2022)
= Caractéristiques des deux hydrants privés (controle ENSI le 24/11/2021) :
- N° 8699 au Sud (batiment 4) avec un débit de 63 m3/heure sous 1,4 bar
- n° 8745 au Nord (batiments 5 et 9) avec un débit de 60 m3/heure sous 1 bar
= Extincteurs a eau pulvérisée et appropriés aux risques

O Dispositions visant 3 faciliter I'action des sapeurs-pompiers
= Plan d'intervention affiché & I'entrée de I'établissement

O Service de sécurité incendie
= Personnes désignées par I'exploitant et entrainées a la manceuvre des moyens de secours et a
I'évacuation du public

O Systéme de sécurité incendie

= Systeme de sécurité incendie de catégorie A associé a un équipement d’alarme de type 1

= Dossier d'identité fourni le 19/10/2006 par la société HAYS

= Quatre reports aux secrétariats (TC, G.Ch., Demi-Grand et accueil)

= Le Systéme de Sécurité Incendie, dont la centrale est dans un local dédié (détecté) du batiment
7 (Administration), s'étend a tous les batiments de ITUT excepté les 11, 15 et 16

O Systéme d'alerte
= Téléphone urbain n° 02.40.17.81.59 (secouru électriquement)

PRESCRIPTIONS

DEGAGEMENTS

1°/ Limiter a 19 le nombre de personnes susceptibles d'étre admises dans les locaux ne disposant
que d'une seule issue (Article CO 38 § 1a).
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AMENAGEMENTS INTERIEURS

2°/ Utiliser des matériaux classés au moins :

- M4 ou Dri-s2 pour les sols (Article AM 7)
- M2 ou C-s3, dO pour les revétements muraux (Article AM 4 § 1)
- M1 ou B-s3, dO pour les plafonds (Article AM 5 §1)

MOYENS DE SECOURS

3°/ Mettre a jour et afficher & chaque entrée de I'établissement un plan facilitant Vintervention des
sapeurs-pompiers (Article MS 41).

OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES

4°/ L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui
feraient courir un danger quelconque & ce dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation
(Article GN 13).

5°/ Faire établir par les différents installateurs, les certificats de conformité attestant que leurs
installations et/ou équipements sont conformes aux normes en vigueur (Article GN 14).

6°/ Faire suivre d'effet les observations contenues dans le rapport de l'organisme de contréle agréé
(SOCQTEC) en date du 15/09/2022 (Article GE 7).

7°/ Transmettre & la commission de sécurité les rapports de vérifications réglementaires aprés
travaux de F'organisme agréé ne comportant pas de non-conformité (Articles GE 7, GE 8 et GE 9).

En conclusion, sous réserve d'exécuter les prescriptions sus-énoncées,
je vous propose d'émettre un AVIS FAVORABLE 3 I'exécution de ce projet.

L'Officier de Sapeurs-Pompiers, P/ Le Pirectg cpartémental,
Préventionniste Le Chef dy Eme gvention adjoint
j&;—
Lieutenant Guillaume BUCCO Comnganhdajit Clitistophe BERINGUIER
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COMMISSION COMMUNALE D’ACCESSIBILITE ERP
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SAINT-NAZAIRE - I.U.T. de Saint-Nazaire — Batiments 5,6,7,8,9 - 58, rue Michel Ange
Réaménagement des salles de chimie
AT 044 184 22 0097

Aprés examen du rapport d‘étude du rapporteur de la Commission Communale d’Accessibilité en date
du 7 décembre 2022 la Commission Communale d’Accessibilité ERP émet, a l'unanimité, un AVIS
FAVORABLE au projet.

Cet avis est assorti des prescriptions contenues dans ce rapport qui devront étre respectées a
l'occasion des travaux.

Fait & Saint-Nazaire, le 12 janvier 2023

La Présidente de la Commission Communale
d’Accessibilité ERP
de Saint-Nazaire, _
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Mission Handicap Saint-Nazaire, le 07/12/2022
Service Egalité F/H et LCD

DGA Solidarités et citoyenneté

Ville de Saint-Nazaire

| COMMISSION COMMUNALE D‘iC.CESSIBILTT_E DES ERP

Affaire suivie par : Cécile RAHER
raherc@mairie-saintnazaire.fr
Tél: 024017 19 37

EXAMEN DE LA DEMANDE

N° DE L’ AT : 044-184-22-0097

DESIGNATION
DE L’ETABLISSEMENT : [UT Saint-Nazaire — Batiment 9 — 568, rue Michel Ange 44600 Saint-Nazaire

NATURE DES TRAVAUX : Réaménagement des salles de chimie

MAITRE D’OEUVRE : Strullu Mickael IPH Ingénierie ~ 7 square du Chéne Germain 35510 Cesson-
Sevigné
DEMANDEUR : Université de Nantes, 1 quai de Tourville 44 35 Nantes

Etablissement Recevant du Public
2¢ catégorie

Réglementation applicable :

Code de la Construction et de I'Habitation (articles L.111-7, L.111-8-4 et R.111-19 3 R.11 1-19-3)
Code I'Urbanisme (articles L.421-1, L.421-3).

Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006

Arrété du 1° aolt 2006 .

Circulaire interministérielle 2007-53 du 30 novembre 2007, annexe 8

Arrété du 8 décembre 2014

Arrété du 28 avril 2017

DOCUMENTS EXAMINES :

* Imprimé de dossier spécifique en date du 19/10/22
* Notice de sécurité en date du 30/09/22

* Notice accessibilité non datée

* Plans/visuels en date du 29/09/22



PROJET :

Le projet consiste en des travaux de réaménagement des salles de chimie du batiment 9.
Ces travaux comprennent : un embellissement (murs, sols et plafonds), le remplacement de portes, la rénovation des
éclairages et radiateurs, ainsi que la mise en place de nouvelles paillasses dont certaines PMR (Rdc et R+2).

Les portes auront une largeur de passage de 90cm. Des espaces de manceuvres sont prévues devant les portes

d'acces et & l'intérieur des salles. L'éclairage sera de 100 lux minimum.

Dans l'escalier, est prévu un allongement de la main courante. Elle sera continue, rigide et facilement préhensible.
L'escalier sera également pourvu de BEV, contremarches et nez de marches contrastés.

Les teintes des revétements de sols et murs seront visuellement contrastés {couleurs non choisies & ce stade).

PRESCRIPTIONS :

1/ Repérage des portes, poignées et commandes : Conformément a larticle 10 de larrété ERP — IOP Batiments
existants du 8 décembre 2014 modifi¢ par l'article 10 de I'arrété du 28 avril 2017, en cas de travaux ou de leur
renouvellement, les portes ou leur encadrement ainsi que leur dispositif d’ouverture présentent un contraste visuel par
rapport a leur environnement.

2/ Registre d’accessibilité : L'arrété du 19 avril 2017 a fixé l'obligation de mettre & la disposition du public, dans tous
les Etablissements Recevant du Public, un registre d'accessibilité 3 compter du 28 septembre 2017. (Un guide destiné a
I'élaboration - du registre d'accessibilité  est disponible au lien suivant: https://www.ecologique-
solidaire.qouv.fr/laccessibiIite-des-etablissements-recevant-du-nublic-erp )

RECOMMANDATIONS :

- Nous. recommandons la mise en place d'une Boucle a Induction Magnétique dans les salles de cours, permettant un
confort pour les étudiants ou enseignants malentendants.

Nous attirons votre attention sur les obligations fixées dans Parrété du 28 avril 2017. Celies—ci ne constituent qu'un
minimum qui doit &tre amélioré chaque fois que cela est possible.

Nous recommandons d'intégrer une tolérance aux dimensions exigées, pour prévenir les aléas de la réalisation. En effet,
seules les dimensions des ouvrages finis sont prises en compte.

En conclusion, sous réserve d'exécuter les prescriptions ci-dessus, je vous propose d’émettre un avis FAVORABLE 2
I'exécution du projet.

La Rapporteure de la Commission Communale
D’Accessibilité des ERP de Saint-Nazaire

Cécile RAHER
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